
Акт
загального огляду жилого будинкry,

розташованого за адресою: просп. Оболонський, 38-А

Комков Д.Ф.
(П.I.Б. майстра)

КП <Ксlrу-Ёча кчмiiаrriя з обслlтовlъання
житлового фонду Оболонського району м. Кисва>,
од_502

(нЬва виконавця посlryг)
Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: в.о. головного iнженера Рябоконя В.С., iнженера

I категорii Рика,,tо Н.В., iнженера I категорii OcTpoBcbKoi 0.I., майстра техдiльницi Комкова /{.Ф.

з 04.10.2023р. по 04.10.2023р.
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)
провела огляд жилого будинку за адресою: пDоспект оболонський . зtl_А
l встановила таке:

l. Житловий будинок, зlгЕlJIьна площа якого стalновить 101 12,99 м2, кiлькiсть квартир - 144 шт.

На прибудинковiй територii не розмiщуоться дитячi та слортивнi майданчики

2. Технiчший стаЕ житлового будинку та його прибудинковоi територГi:
Пiд час проведення огляду житлового будинку N9 З8-А на просп..Оболонському комiсiя

перевiрила стrш несучих та огороджувtIльних конструкцiй, зовнiшнiх та внуrрiшнiх cTiH. стикiв-
покрiвлi, пiд,rоги, BiKoH, дверей, системи ЦО, ГВII, ХВП, кана,тiзацii, лiфтiв, електрообладrrанrtя ,l а
прилеглоi територii.

Nq з/п
Нйменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) будинку

1 Фундамент в задовlльному cTaHl

2 Фасад
потребуе ремонту
(фарбування)

3 Стiни потребlтоть капiтального ремонту

4 Герметизованi стики
потребlтоть поточного ремонту
oKpeMi квартири

5 Пiдлога потребус потоtIного ремонту

потребуе капiтального ремонту6

,|

Покрiвrrя

Водостоки

8
Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Il виявлено:
Примiтка

екс атацrl

згrдно з
термiнами
ефективноi
екс атац1l

потребують поточного ремонту

потребують капiтального ремонry згrдно з

,l

т lнами

згiдно з
термiнами
ефективноТ



9 Балкони, лоджii, ганки
ганки потребlтоть поточного
ремонту в 2-4 п.

l0 Смiттепровод,t (клапани, стовбури,
шибери)

законсервованi, потребують
поточного ремонту

ll Смiттсзбiрнi камери
(водопровiд) в наявностl

12 BiKHa в задовlльному cTaHl

lз !Bepi
потребують поточного ремонту
в пiдвал та на техповерхи

l4 Вхiднi групи потребlтоть поточного ремонту

l5 Козирки вхiдrкх груп потребутоть поточного ремоrгry

lб Електрообла,лнання (щитова, мереж
будинкове освiтлення)

потребуе капiта,тьного ремонту

|7
Лiфти (машиннi примiщення, дверi
мtlшинних примiщень)

працюють в паспортному ре)ю{мl

l8

l9

20

Системи центрального опaulення потребlтоть капiтального ремоЕту

Системи гарячого водопостачання потребlтоть капiта,rьного ремонту

потребують капiтмьного ремонry
Системи холодного водопостачан
кана,тiзацii

2|
Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове покриття)

асфальтове покриття проi'lкджоi
частини та TporyapiB потрбуе
ремонту

ктивноl експл тацll

згlдно з

термiнами
ктивно1 екс

згiдно з

термiнами
е or екс aTallll
згlдно з

термiнами
ol експ атацll

згiдно з
термiнами

le а,гацll

Висновкп KoMicii: технi.ший стан житлового булинку на проспектi оболонському 38-А - задовiльний
Житловий будинок придатний до експлуатацii в осiнньо-зимовий перiол 2023-2024 poKiB.

(оцiнка технiчного стану. ви9Еовок про готовнiсть до експrryатацii житлового
, Фдинку у наСтупний перiод)

Голова KoMicii:
В.о. головного iнженера
Члени KoMicii: iнженер I категорii

iнженер I категорiТ
майстер техдiльницi

.Щата оглялу <04> жовтня 2023р

Рябоконь В.С.
,/' Рикало Н.В,

вська O.L
ков fl.Ф.


