
Комков Д.Ф.
(П.I.Б. ;чi.,,й;; ра)
КП <Керlточа компанiя з обсrryговlъання
житлового фонду Оболонського району м. Киева>,
од-502

(назва виконавця послlт)
Ми, що нижче пiдписалися, комiсiя у складi: в.о. головного iнженера Рябоконя В.С., iнженера

I категорii Рикало Н.В., iнженера I категорii Островськоi 0.I., майстра техдiльницi Комкова fl.Ф.

з 05.10.2023p. ца !5-1!202]р.
(лата початку оглялу) (дата завершення огляду)
провела огляд житлового булинку за адресою:
i встановила таке:
1. житловrrй б5rдпнок, зrга.Jьна площа якого стiшовить 20081,52 м2, кiлькiсть квартир 357 шт.

На прибулинковiй територii розмiщусться дитячий iгровий майданчик.
(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний gган жптлового будинку та його прибулиrrковоi TepпTopiil:
Пiд час проведенЕя огляду житлового булинку Jl{! 40 на просп. Оболонському комiсiя перевiрила

стан нес)лих та огороджувaцьних констр},кцiй. зовнiшнiх та внутрiшнiх cTiH. стикiв. покрiвлi.
пiдлоги, BiKoH, дверей, систем I-{O, ГВП, ХВП, кана,riзацii, лiфтiв, електрообладнання та прилеглу
територiю.

ц!оспеш Оболоtlський. zl0

п цьо виявлено:
Ns
зlrl

Найменування елемента (конст
булинку

Примiтка

1 Фундамент

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) булинку

в задовrльному cTaHl

Фасад потребуе простукування
фасадноi tIлитки 7п.

з Стiни потребутоть капiтального ремонту згlдно з

термiнами
ефективноi
експлуатацi'i

потрео},ють поточного ремонту
oKpeMi квартири

4 Герметизованi стики

) Пiдлога потребуе поточного ремонry

потребуе капiтального ремонту 7п. у зв'язку з тривiIлим
TepMiHoM
експлуатацiil

6 Покрiв.:rя

потребутоть псточного ремонту7 Водостоки

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

у зв'язку з тривaUIим
TepMiHoM
експлуатацii

потребують капiта,rьного

ремонту

Акт
загального огляду житлового будинку,

розташовдяого за адресою: просп. Оболонський, 40

2
I

l



9 Ба:rкони, лолжii, ганки (огород;
балконiв i лолжй)

в задовlльному cTzml

l0 Смiттепроволи (клапани, стовб
шибери)

закоясервовано

ll Смiттсзбiрнi камери
(водопровiд)

в наявнос1,1

l2 BiKHa на сходових
клiтинах

в задовlльному cTaнr

lj .I[Bepi потребlтоть замiни (пiдвмьне
примiщення, покрiвля, МП, сходовi
клiтини)

l4 Вхiдrri групи потребlтоть поточного ремонту

Козирки вхiдrих груп потребlтоть поточного ремонту

lб Електрообладнання (щитова.
мережi, булинкове освiтлення)

потребуе капiта.,rьного ремонry у зв'язку з трива!,Iим

TepMiHoM
експлуатацii

l7 Лiфти (машиннi примiцення,
дверi машинних примiшень)

працюють в паспортному
режимi

l8 Системи центраJьного
опалеIItIя

потребусrгь капiтшrьного
ремонту

у зв'язку з тривiIлим
TepMiHoM
експлуатацii

l9 Системи гарячого
водопостачанЕя

потребують капiта;rьного

ремонту

потрбlтоть капiта;rьного
ремонry

у зв'язку з тривалим
TepMiHoM
експлуатаtii

20 Системи холодlого
водопостачання i
каналiзацii

у зв'язку з трив{Iлим
TepMiHoM
експлуатацii

21 Прибудинкова територiя (благо
асфа.пьтове
покриття)

внуцliшньокварта,.rьний проiЪд
та пi,щоди до пй'iЪдiв
потребlтоть капiтаrьпого'..
ремонry зi сторопи в'iЪду)

22 ,Щитячий майданчик
(обладнання дитяtIого
майданчика)

в задовlльному cтaнl

Висновки KoMicii: технiчний cTElH житлового булипку Nq 40 на проспектi Оболонському, дитячого
майдаrгчr,rка - задовiльний. Булинок придатний до експлуатацii в осiнньо-зимовий перiод 202З-2024
poKiB.

(оцiнка технiчного стаку. виснсвок про готовнiсть до експrryатацii жилого
булинк1, у насryпний перiол)

Голова KoMicii:
В.о. головного iнженера
Члени KoMicii: iнженер I категорiI

iнженер I категорii
майстер техдiльницi Комков [.Ф.

онь В.С.
о Н.В,
вська 0.I.

!ата огляду к05> жовтня 2023р.
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