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(назва виконавця послуг)
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01.09.2023 р.
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провела огляд житлового будинку за адресою: просп. ОболонськиЙ. 7-Б
l встановила таке:

1. Житловий будинок, загальна tIлоща якого становить |1707,2 кв. м, кiлькiсть
квартир- 216 штук.

(перелiк елеменr,iв благоустрою)

2. Технiчний стан житлово
го будинку та Його прибудинковоi територii:

Пiд час проведення огляду житлового булинку j\! 7-Б по просп.
Оболонському комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувЕu]ьних
конструкцiЙ, зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi,
системи ЦО, ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, ди"lячиЙ
маЙданчик та прилеглу територiю.
При цьому виявлено:

Jф
зlп

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкчii) будинку

Примiтка

1 Фундаменти В задовiльному cTaHi

2 Фасади В задовiльному cтaнi

J Стiни Потребуютьпоточного ремонту

Мr, що нижче пiдписаJIися, комiсiя у склалi: головного iнженера
Багiнськоi М.С., iнженера l категорii Подбсльцевоi С.Г., майстра техдiльницi
Мундир Н.М.



4 ГерметизаIliя стикiв Потребують
поточного ремонту

5 Пiдлога потребуе поточного ремонту

6 Покрiвля В задовiльному технiчному cTaHi

,7 Водостоки Потребують кап iтального ремонту

8 сходовi клiтки, сходовi
маршi

Сходовi клiтини 1-6 пiд,
потребують капiтального ремонту
В задовiльному cTaHi9 Балкони, лоджii, ганки

(огородження балконiв i
лолжiй)

10 Смiтгепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Потребують поточного ремонту
(06.04.2020-заварено)

11 Смiттсзбiрнi камери
(водопровiд)

Потребус вiдновлення
водопроводу

12 BiKHa Потребують замiни

13 lBepi В задовiльному cтaнi

Потребують поточного
ремонту(3,4,6,пiд. проведено2020р. )

Вхiлнi групи

15 Козирки вхiдних груп Потребують поточного ремонту

lб Електрообладнання
(щитова. мережi. булинкове
освiтлення)

Електрощитова потребуе
капiтаJIьного ремонту

|7 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Працюють в паспортному режимi

l8 Системи центраJIьного
опzLпення

Потребують кап iтального ремонту

19 Системи гарячого
водопостачання

потребують капiтального ремонту

20 Системи холодного
водопостачання i

каналiзацii

Потребують капiтального ремонту

21 Прибулинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покриття)

В задовiльному cTaHi

22 .Щитячi майданчики
(обладнання дитячих
майланчикiв)

Спортивнi майданчики
(облалнання спортивЕих

l4



маЙданчикiв)r
Висновки KoMiciT: технiчний стан житлового бчдинкч по п. оболонськопDос мч.
7-Б - задовiльний. Житловий бyдинок придатний до експлуатацii в осiннiй перiод

(ouiHKa технiчного стану! висновок про готовнiсть до експлуатаuii житлового
булинку у наступний перiол)

Голова KoMiciT:

Головний iнженер ОД-503 Багiнська М.С.

Члени KoMiciI:

2023 ooKv.

Iнженер 1 категорiТ

Майстер техдiльницi

.Щата огляду 0l ,09.2023 р.

"б сл

Подбсльцева С.Г.

Мунлир Н.М.
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