
Актль 5сЧ9
загального огляду жилого будинку,

розташоваЕого за адресою; пр-т Маршала Рокоссовського, 10-А
Румак С.М
(П. L Б, майстра )

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового фонду Оболонського району м
Киева>>

о -507
(назва виконавru послуг)

Ми, що нижче пiдпис€tлися, комiсiя у складi: головного iнженера Шевчук С.А.,
iнженера 1 кат. Овчаренко А.В., та майстра техдiльницi Nч б Румак С.М

з 16-09.202Зр. ло |7.09,202Зр.
(лата початку оглялу) (лата завершення огляду)

Провела огляд жилого будинка за адресою: просп. Маршма Рокоссовського. 10-А i

встановила таке:
1. Житловий будинок, загальна площа якого становить 1407l кв. м, кiлькiсть квартир

- 348 шт., кiлькiсть пiд'iЪдiв - 3, кiлькiсть поверхiв - 9.

На прибудинковiй територii розмiщуються 2 дитячих та 2 спортивних майданчика
(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибулинковоТ територiТ:
Пiд час проведення огляду жилого булинку JK 10-А по просп. Маршала

Рокоссовського комiсiя перевiрила стан несучих та огороджув€uIьних конструкцiй,
зовнiшнi та внутрiшнi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО,
ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячi майданчики та прилеглу
територiю.
п и цьо виявлено:

ПримiткаNs
зlп

Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента (конструкцii) булинку

1 Фундаменти В задовiльному cTaHi

2 Потребус поточного ремонту

J Стiни В задовiльному cTaHi

4 Герметизацiя стикiв Вiдсутнi

5 Потребують поточного ремонту в
3 пiд.

6 Покрiвля В задовiльному cTaHi. Потребуе
поточного ремонту

7 Водостоки В задовiльному cTaHi,
Поiребують поточного ремонту

Фасади

Пiдлога



8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Потребують капiтального
ремонту 1-3 пiд.

9 Балкони, лоджii, ганки
(огородження балконiв i
лоджiй)

Частково потребують поточного
ремонту

l0 Смiттепроводи (клапани,
стовбури, шибери)

Клапани заваренi, стовбури
потребують поточного ремонту

Смiтгезбiрнi камери
(волопровiд)

Потребус поточного ремонту, е
водопостачання

12 BiKHa В задовiльному cTaHi

lз .Щверi 1-3 пiд'Тзд потрiбно встановити
HoBi дверi виходу на покрiвлю

14 Вхiднi групи Потребують капiтмьного
ремонту 1-3 пiд

15 Козирки вхiдних груп Потребуе поточного ремонту 3
пiд.

lб Електрообладнання в
задовiльному cTaHi.
Електрощитовi, мережi
потребують капiтального
ремонту.

|7 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Працюють в паспортному
режимi. .Щверi та примiщеннrl в

задовiльному cтaнi, зачиненi на
замки.

18 Системи центрtlльного
опаленнrI

В задовiльному cTaHi, потребус
капiтального ремонту

l9 Системи гарячого
водопостачання

В задовiльному cTaHi, потребуе
капiта,.Iьного ремонту

20 Системи холодного
водопостачання i
кана.пiзацii

В задовiльному cTaнi, потребуе
капiтального ремонту

2| Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфальтове
покритгя)

22 ,Щитячi майданчики
(обладвання дитячих
майданчикiв)

В задовiльному caHiTapHo-
технiчному cTaHi, 3 пiд. потребуе
доукомплектування сr{асними
елементами.

/.з Спортивнi майданчики В задовiльному cTaHi
Висновки KoMicii: технiчний стан житлово уди по просп. Маршала
Рокоссовського, l0-A, дитячих та спортивних м данч икiв -.за\овiльний. Житловий

перiол 202З-24 poKiB.будинок придатний до експлуатацii в ociHHbo-

Голова KoMicii: Гол. iнженер ОД-507
члени Koмicii: iнженер l кат.

евчук С.А.
чаренко А.В.

ня ни

+-=
Румак С.М

11

Електрообладнання
(цитова, мережi, будинкове
освiтлення)

В задовiльному cTaHi


