
Актлъ У'9Ъ
загального огляду жилого будинку,

розташованого за адресою: просп. Маршала Рокоссовського, б-Б

Румак С.М
П. l. Б. майс

КП <Керуюча компанiя з обслуговування житлового фонду Оболонського району м.
Кисва>>,

од_507
(назва виконавця послlт)

Ми, цо нижче пiдпис€!лися, комiсiя у складi: головного iнженера Шевчука С.А.,
iнженера 1 кат, Овчаренко А.В., майстра техдiльницi JtlЪ б Румак С.М.

з l3.09.2023p.
(дата початку огляду) (дата завершення огляду)

провела огляд жилого булинку за адресою: просп. Маршала Рокоссовського, 6-Б

_1 встановила таке:
1. Житловий будинок, заглIьна площа якого становить 6651 кв. м, кiлькiсть пiд'iЪдiв

- 1 шт., кiлькiсть квартир - |26 шт., кiлькiсть поверхiв - l6.
На прибулинковiй територii розмiщуеться | дитячий майданчик

(перелiк елементiв благоустрою)

2. Технiчний стан жилого булинку та його прибудинковоТ територii:
Пiд час проведеннJI огляду жилого булинку Ns 6-Б по просп. Маршала

Рокоссовського комiсiя перевiрила стан несучих та огороджувальних конструкцiй,
зовнiшнi та BHyTpimHi стiни, стики, покрiвлю, пiдлоry, BiKHa, дверi, системи ЦО,
ГВП, ХВП, каналiзацii, лiфти, електрообладнання, дитячий майданчик та прилеглу
територiю.
п и цьо виявлено:
N9

зlл
Найменування елемента
(конструкцii) будинку

Висновок про технiчний стан
елемента 1конструкчii) будинку

l Фундаменти В задовiльному cтaнi

2 Фасади В задовiльному cTaHi

_) Стiни

Герметизацiя стикiв Потребують поточного ремонту

Пiдлога В задовiльному cTaHi

6 Покрiвля В задовiльному cTaHi. Потребуе
поточного ремонту

Водостоки В задовiльному cTaHi, потрiбна
замiна на техповерсi

8 Сходовi клiтки, сходовi
маршi

Потребують капiтального
емо

по 14.09,2023р.

Примiтка

Потребують поточного ремонту

4

5



9 Балкони, лоджii,
(огородження балконiв i
лоджiй)

10 Клапани заваренi, стовбури
потребують поточного ремонту

l1 Смiттезбiрнi камери
(водопровiд)

Потребують поточного ремонту
вiдсутне водопостачання

l2 BiKHa В задовiльному cTaHi. Потрiбна
замiна вiконних блокiв,

13 ,.I|,Bepi В задовiльному cTaHi. Потрiбна
замiна дверей МЗК

|4 Вхiднi групи
Ганки

Потребують поточного ремонту

l5 Козирки вхiдних груп В задовiльному cTaHi

lб Електрообладнання
(щитова, мережi, будинкове
освiтлення)

Електрощитова та
електрообладнання потребуе
капiтального ремонту

l7 Лiфти (машиннi примiщення,
дверi машинних примiщень)

Працюють в паспортному
режимi. lBepi та примiщення в
задовiльному cTaнi, зачиненi на
замки.

l8 Системи центрального
опаJIення

В задовiльному cTaHi,
потребують капiтального
ремонту

19 Системи гарячого
водопостачання

В задовiльному cTaHi,
потребують капiтального
ремонту

20 Системи холодного
водопостачання l
каналiзацiт

В задовiльному cтaнi,
потребують капiтального
ремонту

2l Прибудинкова територiя
(благоустрiй, асфа,rьтове покриття)

В задовiльному cTaHi

22 .Щитячий майданчик
(обладнання дитячих
майданчикiв)

В задовiльному caнiтapнo-
технiчномч cTaHi.

п 02з-24од
- задовй

Висновкп KoMicii: технiчний стан житло
Рокоссовського, 6-Б та дитячого майданч
придатниЙ до експлуатацii в осiнньо-зимови
Голова KoMiciT: гол. iнженер ОД-507
Члени KoMicii: iнженер 1 кат.

ку по просп. Маршала
й. Житловий будинок

ку.
tШевччк С.А.

ОВчаренко А.В.

-:---

майстер т.д. PvMaK С.М

В задовiльному cTaHi

Смiтгепроводи (клапани,
стовбури, шибери)


